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Planta sanitaria - pavimento térreo

Esc.: 1/100

Reator e filtro anaerobio:

Onde:

V = Volume

N = N’ de contribuintes (conforme calculo de bombeiros)

C = Contribuicao per capta (NBR 7229 = 501)

Porém, considerando que a maioria da populacao sao bebés que nao utilizam
efetivamente os banheiros, sera considerado 20l/pessoa)

TDH = Tempo de Detencao Hidraulica

V= N*C*TDH
V=155*20%(3)
V= 2.066.46 litros

Sera utilizado sistema com capacidade de 2.250 litros
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Planta sanitaria - pavimento superior

Esc.: 1/100

Onde:

V: volume do clorador

Q= Vazao (2.250 litros)

TDH: Tempo de detencao hidraulica (20 minutos)

V= Q*TDH
V= 2.500%(0,33/24)dia
V= 25,50m?

Portanto, a caixa clorada utilizada sera de 100 litros.
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