
Partes dos Lote Urb. n° 28 e 29
Área - A=1500,00m²
Matrícula n° 6.088

CI n° 723
 Proprietário -

Município de Xavantina

 Lote Urb. n°  18-B
CI n° 1066

 Proprietário -
Ezelino Gandolfi

 Lote Urb. n° 18-A
CI n° 724

 Proprietário -
Ênio Caus
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 Parte Lote Urb. n° 27
CI n° 754/1019
 Proprietário -

José S. Zanandréa

                                   Lote Urbano n° 27-A
                                   Área - A=612,50m²
                                    Matrícula n° 21.144

CI n° 753
 Proprietário -
Dirceu Caus
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 Partes Lotes Urb. n° 13 e 14
CI n° 742/743
 Proprietário -
Santos Pelizza

Lote Urb. n° 01-A
Área - A=324,00m²

CI n° 744
Matrícula n° 15.904

 Proprietários -
Délcio Caon e

Marta M. C. Suzana
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                                    Lote Urb. n° 02-B
                                   Área - A=612,00m²
                                  Matrícula n° 15.910

CI n° 745
 Proprietário -

Banco Bradesco SA

Lote Urb. n° 03
CI n° 746

 Proprietário -
Délcio Caon

ACESSO

Lote Urb. n° 04
CI n° 747/1015
 Proprietário -
Ari Parisotto

Lote Urb. n° 16
CI n° 748/1017/1018

 Proprietário -
Inelmo Miotto

Parte Lote Urb. n° 17
CI n°  749/750/751

Proprietário-
Fortunato Paludo

Lote Urbano n° 26
CI n° 755

Proprietário -
Município de Xavantina

Lote Urbano n° 25
CI n° 756

Proprietário -
Município de Xavantina

Lotes Urbanos n° 23 e 24
CI n° 739

Proprietário -
Município de Xavantina
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            Terreno Urbano
                       Desm.  Lote Urb. n° 14
                        Área - A=225,00m²

                        CI n° 741
                       Matrícula n° 13.422

                        Proprietário -
                       Santos Pelizza

                                  Parte Lote Urb. n° 17
                                           Área - A=625,00m²
                                          Matrícula n° 22.441
                                                    CI n° 752
                        Proprietário - Município de Xavantina

Hall de entrada

A: 23,50 m²

P: Cerâmico

Sanitário

acessível

unissex

A: 4,85 m²

P: Cerâmico

Área de serviços

A: 8,88 m²

P: Cerâmico

Depósito

A: 7,80 m²

P: Cerâmico

Cozinha

A: 18,35 m²

P: Cerâmico

Lavanderia

A: 7,90 m²

P: Cerâmico

Refeitório

A: 65,83 m²
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Circulação
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Sanitário

coletivo
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A: 16,20 m²

P: Cerâmico

Direção

A: 10,00 m²

P: Cerâmico

Lactário

A: 5,40 m²

P: Cerâmico

DML

A: 13,30 m²

P: Concreto

Berçario I

A: 25,25 m²

P: Cerâmico

Berçario II

A: 28,21 m²

P: Cerâmico

Maternal I

A: 36,26 m²

P: Cerâmico

Banheiro inf.

unissex

A: 18,00 m²

P: Cerâmico

Maternal I

A: 32,00 m²

P: Cerâmico

Circulação

A: 28,62 m²

P: Cerâmico
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A: 17,75 m²

P: Cerâmico

Hall

A: 20,85 m²

P: Cerâmico

Sanitário

acessível

unissex

A: 4,85 m²

P: Cerâmico

Sala professores

e reuniões

A: 26,75 m²

P: Cerâmico

Brinquedoteca

A: 36,80 m²

P: Cerâmico

Circulação

A: 20,34 m²

P: Cerâmico

Secretaria

A: 10,00 m²

P: Cerâmico

Almoxarifado

A: 9,24 m²

P: Cerâmico

Maternal II

A: 31,50 m²

P: Cerâmico

Maternal II

A: 35,75 m²

P: Cerâmico

Sala Pré II

A: 36,26 m²

P: Cerâmico

Sala Pré I

A: 32,00 m²

P: Cerâmico

Circulação

A: 28,62 m²

P: Cerâmico
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Copa
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Sala do soninho
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Depósito de

brinquedos

A: 15,20 m²

P: Cerâmico

Sanitário

coletivo

unissex

A: 16,20 m²

P: Cerâmico

Espaço de recreação

A: 38,00 m²

P: Cerâmico

Banheiro inf.

unissex

A: 18,00 m²

P: Cerâmico

Banheiro inf.

unissex

A: 17,75 m²

P: Cerâmico

Abrigo de gás

2 P45

Sanitário

A: 2,55 m²

P: Cerâmico

Área externa

A: 15,03 m²

P: Cerâmico

Elevador

A: 4,40 m²

Elevador

A: 4,40 m²

Acesso de

serviços

A: 24,58 m²

P: Concreto
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EXTINTOR

20:B-C

4 kg

EXTINTOR

20:B-C

4 kg

EXTINTOR

20:B-C

4 kg

EXTINTOR

20:B-C

4 kg

EXTINTOR

20:B-C

4 kg

BA

EXTINTOR

20:B-C

4 kg

HR

Tubulação subterrânea 

de AG Ø65mm

Registro de corte

Registro

de corte
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de corte
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Escada de Acesso

pavimento superior

Largura=1,65m

Degrau:

b=30cm

h= 17cm

Ventilação

permanente

200 mm

Lotação máx.

15 pessoas

Lotação máx.

15 pessoas

Lotação máx.

15 pessoas

Lotação máx.

15 pessoas
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Hall de entrada

A: 23,50 m²

P: Cerâmico

Sanitário

acessível

unissex

A: 4,85 m²

P: Cerâmico

Área de serviços

A: 8,88 m²

P: Cerâmico

Depósito

A: 7,80 m²

P: Cerâmico

Cozinha

A: 18,35 m²

P: Cerâmico

Lavanderia

A: 7,90 m²

P: Cerâmico

Refeitório

A: 65,83 m²

P: Cerâmico

Circulação

A: 11,11 m²

P: Cerâmico

Direção

A: 10,00 m²

P: Cerâmico

Lactário

A: 5,40 m²

P: Cerâmico

DML

A: 13,30 m²

P: Concreto

Berçario I

A: 25,25 m²

P: Cerâmico

Berçario II

A: 28,21 m²

P: Cerâmico

Maternal I

A: 36,26 m²

P: Cerâmico

Banheiro inf.

unissex

A: 18,00 m²

P: Cerâmico

Maternal I

A: 32,00 m²

P: Cerâmico

Circulação

A: 28,62 m²

P: Cerâmico

Banheiro inf.

unissex

A: 17,75 m²

P: Cerâmico
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Sanitário

coletivo

unissex

A: 16,20 m²

P: Cerâmico

Sanitário

A: 2,55 m²

P: Cerâmico

Área externa

A: 15,03 m²

P: Cerâmico

Elevador

A: 4,40 m²

Acesso de

serviços

A: 24,58 m²

P: Concreto
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Hall

A: 20,85 m²
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acessível

unissex

A: 4,85 m²

P: Cerâmico

Sala professores

e reuniões

A: 26,75 m²

P: Cerâmico

Brinquedoteca

A: 36,80 m²

P: Cerâmico

Circulação

A: 20,34 m²

P: Cerâmico

Secretaria

A: 10,00 m²

P: Cerâmico

Almoxarifado

A: 9,24 m²
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Maternal II

A: 31,50 m²
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Sala Pré II
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P: Cerâmico
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Circulação

A: 28,62 m²
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Copa

A: 8,88 m²

P: Cerâmico

Depósito de

brinquedos

A: 15,20 m²

P: Cerâmico

Espaço de recreação

A: 38,00 m²

P: Cerâmico

Banheiro inf.

unissex

A: 18,00 m²

P: Cerâmico

Banheiro inf.

unissex

A: 17,75 m²

P: Cerâmico

Elevador

A: 4,40 m²

Caminhamento máx.: 22,00m

Caminhamento máx.: 25,00m

Caminhamento máx.: 30,00m

Caminhamento máx.: 30,00m

Caminhamento máx.: 25,00m

Caminhamento máx.: 30,00m

PLANILHA DE ÁREAS

Área Total do Lote:  600,00 m²

Área Total da Edificação: 932,60 m²

Área Pavimento Superior: 466,30 m²

Área Pavimento Térreo: 466,30 m²

BA

Para os sistemas de iluminação de emergência e

sinalização de abandono de local deverá ser previsto

circuito elétrico específico com disjuntor devidamente

identificado, sendo que cada bloco autônomo deverá

possuir uma tomada independente.

CO

SAÍDA

BA

EXTINTOR 20:B-C - 4 KG

LEGENDA - SIMBOLOGIA PPCI

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL

COM INDICAÇÃO DE SAÍDA -

PLACA LUMINOSA 25X16 CM

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA -

BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA -

BLOCO FAROLETE 2200 LUMENS

SENTIDO ROTA DE FUGA

PISO ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTIVEL - coeficiente de fricção

dinâmico menor 0,4, ensaio a seco e úmido

CORRIMÃO METÁLICO DUPLO

H.: 70 CM E H.: 92 CM

HIDRANTE DE PAREDE -

MANGUEIRA 30 M

HR

HIDRANTE DE RECALQUE -

INSTALADO EM MURETA NA FACHADA

TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO

SUBTERRÂNEA 65 MM - HIDRANTE

TUBULAÇÃO DE COBRE SUBTERRÂNEA

- GÁS COMBUSTÍVEL

REGISTRO DE CORTE  -

GÁS COMBUSTÍVEL
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Corrimão metálico
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5.000 L

Consumo: 2.500 L 

RTI: 2.500 L 

A

A

B

02 reservatórios de 5.000 L

Vermelho

Branco

PROIBIDO

MATERIAL

DEPOSITAR
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Borda em Amarelo

Seta em Vermelho
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2,5 Peso do extintor

da U.E.-para suportar

Suporte para Fixação

Selo de Garantia da ABNT

Rótulo do Fabricante

NOTA

PISO ACABADO

Placa luminosa - alimentação 220V 

Autônomia mínima de 3 horas 

Fundo branco leitoso com letras e seta em vermelho

Placa em acrílico ou material similar. 

Letras com traço de 1,0 cm e moldura de 4 x 9 cm
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PISO ACABADO

SAÍDA

PISO ACABADO

Tensão não superior a 30 Vcc

Dimensões: 25x16 cm 
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NOTA

Alimentação 220V 

Autônomia mínima de 2 horas

3 lux em locais planos;

Nível de iluminamento

5 lux em locais com desnível;

Altura máxima:80 cm
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Ventilação permanente inferior

200 mm cada

Ventilação permanente superior

200 mm cada

1,95
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INFLAMÁVEL

PERIGO

FUMAR

PROIBIDO

Regulador

de pressão

Registro

de corte
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Tubulação de cobre

enterrada mín. 0,60 m

VIDRO

 Ø 65 mm

VÁLVULA DE GLOBO  ANGULAR 45 Ø 

COMPRIM.

DIMENSÕES

HP 30    2x15.00 m           60     90        17

HP 25    25.00 m               45     75        17

HP 20    20.00 m               45     75        17

HP 15    15.00 m               45     75        17

HP 10    10.00 m               45     75        17

MANGUEIRAS
B Prof.A   

DAS

HP

pressão de trabalho de 100 MCA

As mangueiras deverão possuir, no mínimo,
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MANGUEIRA FLEXÍVEL Ø 40 mm

CONECTADA AO HIDRANTE E 

ESGUICHO

PORTA NA COR VERMELHA

COM INCRIÇÃO "INCÊNDIO"

ESGUICHO AGULHETA

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO

CHAVE DE MANGUEIRA

ABRIGO DE MANGUEIRA

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE 

PISO ACABADO
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VÁLVULA DE GLOBO

ANGULAR 45 Ø 65MM

TUBULAÇÃO COR VERMELHA

ABRIGO HIDRANTE RECALQUE

PORTA EM VIDRO TEMPERADO

TRANSPARENTE E INCOLOR

ADAPTADOR ROSCA X STORZ Ø 65mm

SOLDADO A TUBULAÇÃO

60 cm
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20 cm
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E

Larg. Corrim. 38 a 45mm

Afastamento Mínimo 4cm

NOTA

A) O CORRIMÃO DEVERÁ SER ISENTO DE ABERTURAS,

SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS   OU QUAISQUER

ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR   EM ROUPAS;

B) DEVEM SER EXECUTADOS DE FORMA A PODEREM SER

AGARRADOS FÁCIL E CONFORTAVELMENTE, PERMITINDO

UM CONÍNUO DESLOCAMENTO DA MÃO AO LONGO DE

TODA A SUA EXTENSÃO, SEM  ENCONTRAR QUAISQUER

OBSTRUÇÕES, ARESTAS OU SOLUÇÕES DE CONTINUIDADE;

C) DEVER SER EXECUTADOS PARA RESISTIR A UMA CARGA

DE 900 N, APLICADA EM QUALQUER PONTO DELES,

VERTICALMENTE DE CIMA PARA BAIXO E

HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SENTIDOS.
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0,30

Prop.:

Resp. Téc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA

CARLO ANTUNES DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

LOCALICADES:

MUNICÍPIO: XAVANTINA

ESTADO UF:

DATA: 02/2022 ESCALA: indicada

SC

CREA-SC 123.879-1

PERÍMETRO URBANO

GEONORTE PROJETOS LTDA.

Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000

www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br

Telefone: (49) 3433-8176

Folha:

01/02

Conteúdo:

PLANTA CAMINHAMENTO MÁXIMO

CNPJ: 83.009.878/0001-15

PLANTA SISTEMAS PREVENTIVOS

PROJETO:

PPCI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Planta localização

Esc.: 1/1000

Planta sistemas preventivos - pavimento térreo

Esc.: 1/100

Planta sistemas preventivos - pavimento superior

Esc.: 1/100

Planta caminhamento máximo - pavimento térreo

Esc.: 1/100

Planta caminhamento máximo - pavimento superior

Esc.: 1/100

Detalhe extintor

Esc.: Sem escala

Detalhe sinalização de abandono de local

Esc.: Sem escala

Detalhe iluminação de emergência

Esc.: Sem escala

Detalhe ventilação permanente

Esc.: Sem escala

Detalhe corrimão metálico

Esc.: Sem escala

Detalhe hidrante de parede

Esc.: Sem escala

Detalhe hidrante de recalque

Esc.: Sem escala

Detalhe abrigo de gás

Esc.: Sem escala

Corte esquemático

Esc.: 1/75

DETALHAMENTOS

XAVANTINA - SC

GOVERNO MUNICIPAL

Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163- Centro

CEP: 89780-000 - Fone: (49) 3454-3100

www.xavantina.sc.gov.br
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